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Diapo 1

BONNES ET MAUVAISES PRATIQUES
OBSERVÉES SUR LE TERRAIN EN 2018

G R O U P E R É G I O N A L I N T E R - I N S T I T U T I O N N E L A M I A N T E

Diapo 2

TROIS THÈMES RETENUS : 

AÉRAULIQUE ET TRAVAUX EN INTÉRIEUR

GESTION DES DÉCHETS

TRAVAUX EN EXTÉRIEUR 
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Diapo 3

Rangement, propreté 
et confort des zones 
d’approche et de 
récupération

AÉRAULIQUE ET TRAVAUX EN INTÉRIEUR

Diapo 4

Entrées d’air de compensation

Sans joint, axe horizontal : 

Avec joint, axe vertical : 

AÉRAULIQUE ET TRAVAUX EN INTÉRIEUR
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Diapo 5

Entrées d’air

Entrée d’air de compensation avec 

coupe vent
Entrée d’air de réglage 

AÉRAULIQUE ET TRAVAUX EN INTÉRIEUR

Pour le coupe vent

Pour le positionnement

de l’entrée d’air avec

axe horizontal

Pour la mise en place de

l’entrée d’air de réglage

pour maintenir la

dépression

Pour l’absence du ressort

intermédiaire : nécessité

de conserver les

dispositifs en bon état de

fonctionnement

Diapo 6

Stabilité et accessibilité des 
extracteurs d’air

AÉRAULIQUE ET TRAVAUX EN INTÉRIEUR

Pour la stabilité de

l’extracteur sur

l’échafaudage

Pour l’absence de

moyens d’accès, de

plinthes, de sous

lisses (risque de

chute de hauteur et

d’objets).
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Diapo 7

Extracteurs 

d’air en zone

Superpositions 

d’extracteurs 

d’air 

AÉRAULIQUE ET TRAVAUX EN INTÉRIEUR

Diapo 8

Polyane transparent

Superpositions

d’extracteurs d’air +

isolation de la zone ne

permettant pas de

résister aux contraintes

qu’elle est susceptible

de subir

AÉRAULIQUE ET TRAVAUX EN INTÉRIEUR
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Diapo 9

Extracteurs d’air ouverts et à l’arrêt, hors zone

AÉRAULIQUE ET TRAVAUX EN INTÉRIEUR

Diapo 10

Porte de sas personnel : 
le dispositif anti-retour 

d’origine a été remplacé par 
des feuilles de polyane, 

inopérantes

AÉRAULIQUE ET TRAVAUX EN INTÉRIEUR
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Diapo 11

AÉRAULIQUE ET TRAVAUX EN INTÉRIEUR

Sas personnels contaminés par des traces de colles, bitume, etc. 

Diapo 12

AÉRAULIQUE ET TRAVAUX EN INTÉRIEUR

Ruban 
adhésif à 
l’intérieur 
des sas  : 
restes de 
colles et 

plus
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Diapo 13

Proximité de la prise d’air de l’adduction et du pot 
d’échappement du groupe électrogène

PRODUCTION D’AIR RESPIRABLE

Distance minimale à respecter : 8 m

Diapo 14

Extension de la zone d’approche d’une UMD

TRAVAUX EN EXTERIEUR
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Diapo 15

L’UMD est la seule issue de la zone de travail

TRAVAUX EN EXTERIEUR

Pour la seule entrée et

issue de la zone de

travail

Pour l’absence de

protection du sol entre

la zone de travail et

l’UMD

Diapo 16

TRAVAUX EN EXTERIEUR

Protection du poste de 
travail de la nacelle

Pour la protection de la nacelle

Pour l’absence de moyen d’accès à la nacelle
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Diapo 17

TRAVAUX EN EXTERIEUR

Extracteurs d’air à l’abri

Diapo 18

GESTION DES DECHETS

Stockage des déchets à 
l’abri Pour la protection contre

les intempéries

Pour l’absence de moyens

empêchant l’accès aux

personnes non autorisées

+ proximité du terrain de

tennis
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Diapo 19

GESTION DES DECHETS

Stockage des 
déchets hors 

abri + absence 
de moyens 
empêchant 

l’accès à toute 
personne non 

autorisée

Diapo 20

GESTION DES DECHETS

Carton de maintien des big bags
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Diapo 21

GESTION DES DECHETS

Accumulation de déchets en zone

Diapo 22

MERCI DE VOTRE ATTENTION


